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№ 質問事項 回答 

１ 配布資料（CD-R）の機器一覧、本館、13本館-

環境衛生管理の PDF データを開いたが、表紙

しかありません。機器一覧は頂けるのでしょ

うか。 

新潟市民病院ホームページに掲載します。 

２ 定期メンテナンス業務仕様書 9 ページ【リニ

アック棟】電気設備に直流電源装置の記載が

あるが、リニアック棟の電気設備図面及び機

器表に記載がありません。直流電源装置は無

いと考えてよろしいでしょうか。 

リニアック棟の電気設備に直流電源装置はあ

りません。 

３ 定期メンテナンス業務仕様書 18ページに圧力

容器検査費のフラッシュタンク台数が 2 台と

記載されているが、機器表には第一種圧力容

器の対象は 1台になっています。1台と考えて

よろしいでしょうか 

第一種圧力容器性能検査対象のフラッシュタ

ンクは 1台です。 

４ 定期メンテナンス業務仕様書 23ページに防火

対象物定期点検の記載があるが、過去 3 年以

内に違反等がない場合特例認定を受けること

ができ 3 年間点検が免除されます。特例認定

されていれば点検不要ですが、認定を受けて

いるのでしょうか。 

防火対象物点検報告特例認定を受けていま

す。 

５ 同上の件で、様式 14 号-別紙の委託料内訳書

に防火対象物の金額を記載する欄があります

が、点検が不要の場合は 0 を入力すればよろ

しいでしょうか。 

防火対象物点検報告特例認定は受けています

が、防火対象物定期点検は毎年実施します。 

６ 様式 14 号-別紙の委託料内訳書に環境衛生管

理業務、水質検査の簡易専用水道と記載され

ているが、環境衛生管理業務仕様書に簡易専

用水道の記載がありません。どちらが正しい

でしょうか。 

水質検査の中に簡易専用水道は含まれます。 

 

 


